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PLAN D'INTERVENTION

Route d'Orgerus

78790 SEPTEUIL

BON A TIRER
MERCI DE VERIFIER LA TOTALITE DE

CE BON A TIRER SANS OUBLIER LE

NOM, L'ADRESSE, L'IMPLANTATION DES

ORGANES ET LA POSITION DES PLANS.

REALISATION D'UN NOUVEAU BAT

VALIDATION SANS MODIFICATION

VALIDATION AVEC MODIFICATIONS

SIGNATURE :

FORMAT DU PLAN 594x841 mm
FORMAT A1

Version A

Point de rassemblement :

01 49 62 09 29

Août 17 - 28529 - MPI_AB - BAT
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Extincteur portatif.

Point de rassemblement.

Poteau d'incendie.

Robinet incendie armé.

Arrêt d'urgence électricité.
AU

Défibrillateur.Porte coupe-feu.

Armoire à pharmacie.

Lave oeil.

Installation ou dépôt fixe de bouteilles

de gaz comprimé ou liquéfié.

Barrage gaz de ville.

Centrale incendie.SSIExtincteur sur roues.

Déclencheur manuel d'alarme. Cheminement d'évacuation.

Evacuation sortie finale.Commande de désenfumage. Local/armoire électrique.

Chaufferie.

DF

CH

LEGENDE

PLAN DE MASSE.

Version A

PLAN D'EVACUATION

Route d'Orgerus

78790 SEPTEUIL

FORMAT DU PLAN
297x420 mm
FORMAT A3

Si le feu se déclare, prévenez le

responsable de l'établissement ou les

sapeurs-pompiers

Attaquez le foyer au

moyen des extincteurs

sans prendre de risque.

INCENDIE

18 ou 112

Déclenchez l'alarme

sonore en actionnant

le boîtier.

EVACUATION

A l'audition du signal

sonore ou sur ordre

d'un responsable.

Dirigez-vous vers les

issues de secours.

Suivez les indications

du guide d'évacuation.

N'utilisez pas les

ascenseurs ni les

monte-charges ou les

escalators s'ils existent.

Dans la fumée

baissez-vous, l'air frais

est près du sol.

Si vous ne pouvez pas

évacuer

(Fumée dans les circulations,...)

Manifestez votre

présence aux fenêtres.

PREVENTION

Il est interdit de fumer,

sauf dans les endroits

prévus à cet effet.

Conservez libres les dégagements

(couloirs, sorties ...)

N'encombrez pas les moyens de

secours.

Ne revenez pas en

arrière sans y avoir été

invité.

Conforme à la norme NF X08-070 du 15 juin 2013.

Réalisation MPI CONCEPTION

MERCI DE VERIFIER LA TOTALITE DE

CE BON A TIRER SANS OUBLIER LE

NOM, L'ADRESSE, L'IMPLANTATION DES

ORGANES ET LA POSITION DES PLANS.

REALISATION D'UN NOUVEAU BAT

VALIDATION SANS MODIFICATION

VALIDATION AVEC MODIFICATIONS

SIGNATURE :

01 49 62 09 29

Août 17 - 28529 - MPI_AB - BAT
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AU

Extincteur portatif.

Point de rassemblement.

Poteau d'incendie.

Robinet incendie armé.

Arrêt d'urgence électricité.
AU

Défibrillateur.Porte coupe-feu.

Armoire à pharmacie.

Lave oeil.

Installation ou dépôt fixe de bouteilles

de gaz comprimé ou liquéfié.

Barrage gaz de ville.

Centrale incendie.SSIExtincteur sur roues.

Déclencheur manuel d'alarme. Cheminement d'évacuation.

Evacuation sortie finale.Commande de désenfumage. Local/armoire électrique.

Chaufferie.

DF

CH

LEGENDE

PLAN DE MASSE.

Version A

PLAN D'EVACUATION

Route d'Orgerus

78790 SEPTEUIL

FORMAT DU PLAN
297x420 mm
FORMAT A3

Si le feu se déclare, prévenez le

responsable de l'établissement ou les

sapeurs-pompiers

Attaquez le foyer au

moyen des extincteurs

sans prendre de risque.

INCENDIE

18 ou 112

Déclenchez l'alarme

sonore en actionnant

le boîtier.

EVACUATION

A l'audition du signal

sonore ou sur ordre

d'un responsable.

Dirigez-vous vers les

issues de secours.

Suivez les indications

du guide d'évacuation.

N'utilisez pas les

ascenseurs ni les

monte-charges ou les

escalators s'ils existent.

Dans la fumée

baissez-vous, l'air frais

est près du sol.

Si vous ne pouvez pas

évacuer

(Fumée dans les circulations,...)

Manifestez votre

présence aux fenêtres.

PREVENTION

Il est interdit de fumer,

sauf dans les endroits

prévus à cet effet.

Conservez libres les dégagements

(couloirs, sorties ...)

N'encombrez pas les moyens de

secours.

Ne revenez pas en

arrière sans y avoir été

invité.

Conforme à la norme NF X08-070 du 15 juin 2013.

Réalisation MPI CONCEPTION

MERCI DE VERIFIER LA TOTALITE DE

CE BON A TIRER SANS OUBLIER LE

NOM, L'ADRESSE, L'IMPLANTATION DES

ORGANES ET LA POSITION DES PLANS.

REALISATION D'UN NOUVEAU BAT

VALIDATION SANS MODIFICATION

VALIDATION AVEC MODIFICATIONS

SIGNATURE :

01 49 62 09 29

Août 17 - 28529 - MPI_AB - BAT
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Extincteur portatif.

Point de rassemblement.

Poteau d'incendie.

Robinet incendie armé.

Arrêt d'urgence électricité.
AU

Défibrillateur.Porte coupe-feu.

Armoire à pharmacie.

Lave oeil.

Installation ou dépôt fixe de bouteilles

de gaz comprimé ou liquéfié.

Barrage gaz de ville.

Centrale incendie.SSIExtincteur sur roues.

Déclencheur manuel d'alarme. Cheminement d'évacuation.

Evacuation sortie finale.Commande de désenfumage. Local/armoire électrique.

Chaufferie.

DF

CH

LEGENDE

PLAN DE MASSE.

Version A

PLAN D'EVACUATION

Route d'Orgerus

78790 SEPTEUIL

FORMAT DU PLAN
297x420 mm
FORMAT A3

Si le feu se déclare, prévenez le

responsable de l'établissement ou les

sapeurs-pompiers

Attaquez le foyer au

moyen des extincteurs

sans prendre de risque.

INCENDIE

18 ou 112

Déclenchez l'alarme

sonore en actionnant

le boîtier.

EVACUATION

A l'audition du signal

sonore ou sur ordre

d'un responsable.

Dirigez-vous vers les

issues de secours.

Suivez les indications

du guide d'évacuation.

N'utilisez pas les

ascenseurs ni les

monte-charges ou les

escalators s'ils existent.

Dans la fumée

baissez-vous, l'air frais

est près du sol.

Si vous ne pouvez pas

évacuer

(Fumée dans les circulations,...)

Manifestez votre

présence aux fenêtres.

PREVENTION

Il est interdit de fumer,

sauf dans les endroits

prévus à cet effet.

Conservez libres les dégagements

(couloirs, sorties ...)

N'encombrez pas les moyens de

secours.

Ne revenez pas en

arrière sans y avoir été

invité.

Conforme à la norme NF X08-070 du 15 juin 2013.

Réalisation MPI CONCEPTION

MERCI DE VERIFIER LA TOTALITE DE

CE BON A TIRER SANS OUBLIER LE

NOM, L'ADRESSE, L'IMPLANTATION DES

ORGANES ET LA POSITION DES PLANS.

REALISATION D'UN NOUVEAU BAT

VALIDATION SANS MODIFICATION

VALIDATION AVEC MODIFICATIONS

SIGNATURE :

01 49 62 09 29

Août 17 - 28529 - MPI_AB - BAT
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Extincteur portatif.

Point de rassemblement.

Poteau d'incendie.

Robinet incendie armé.

Arrêt d'urgence électricité.
AU

Défibrillateur.Porte coupe-feu.

Armoire à pharmacie.

Lave oeil.

Installation ou dépôt fixe de bouteilles

de gaz comprimé ou liquéfié.

Barrage gaz de ville.

Centrale incendie.SSIExtincteur sur roues.

Déclencheur manuel d'alarme. Cheminement d'évacuation.

Evacuation sortie finale.Commande de désenfumage. Local/armoire électrique.

Chaufferie.

DF

CH

LEGENDE

Version A

PLAN D'EVACUATION

Route d'Orgerus

78790 SEPTEUIL

FORMAT DU PLAN
297x420 mm
FORMAT A3

Si le feu se déclare, prévenez le

responsable de l'établissement ou les

sapeurs-pompiers

Attaquez le foyer au

moyen des extincteurs

sans prendre de risque.

INCENDIE

18 ou 112

Déclenchez l'alarme

sonore en actionnant

le boîtier.

EVACUATION

A l'audition du signal

sonore ou sur ordre

d'un responsable.

Dirigez-vous vers les

issues de secours.

Suivez les indications

du guide d'évacuation.

N'utilisez pas les

ascenseurs ni les

monte-charges ou les

escalators s'ils existent.

Dans la fumée

baissez-vous, l'air frais

est près du sol.

Si vous ne pouvez pas

évacuer

(Fumée dans les circulations,...)

Manifestez votre

présence aux fenêtres.

PREVENTION

Il est interdit de fumer,

sauf dans les endroits

prévus à cet effet.

Conservez libres les dégagements

(couloirs, sorties ...)

N'encombrez pas les moyens de

secours.

Ne revenez pas en

arrière sans y avoir été

invité.

Conforme à la norme NF X08-070 du 15 juin 2013.

Réalisation MPI CONCEPTION

MERCI DE VERIFIER LA TOTALITE DE

CE BON A TIRER SANS OUBLIER LE

NOM, L'ADRESSE, L'IMPLANTATION DES

ORGANES ET LA POSITION DES PLANS.

REALISATION D'UN NOUVEAU BAT

VALIDATION SANS MODIFICATION

VALIDATION AVEC MODIFICATIONS

SIGNATURE :

01 49 62 09 29

Août 17 - 28529 - MPI_AB - BAT
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Extincteur portatif.

Point de rassemblement.

Poteau d'incendie.

Robinet incendie armé.

Arrêt d'urgence électricité.
AU

Défibrillateur.Porte coupe-feu.

Armoire à pharmacie.

Lave oeil.

Installation ou dépôt fixe de bouteilles

de gaz comprimé ou liquéfié.

Barrage gaz de ville.

Centrale incendie.SSIExtincteur sur roues.

Déclencheur manuel d'alarme. Cheminement d'évacuation.

Evacuation sortie finale.Commande de désenfumage. Local/armoire électrique.

Chaufferie.

DF

CH

LEGENDE

PLAN D'EVACUATION

MERCI DE VERIFIER LA TOTALITE DE

CE BON A TIRER SANS OUBLIER LE

NOM, L'ADRESSE, L'IMPLANTATION DES

ORGANES ET LA POSITION DES PLANS.

REALISATION D'UN NOUVEAU BAT

VALIDATION SANS MODIFICATION

VALIDATION AVEC MODIFICATIONS

SIGNATURE :

FORMAT DU PLAN 297x420 mm
FORMAT A3

Si le feu se déclare, prévenez le

responsable de l'établissement ou les

sapeurs-pompiers

Attaquez le foyer au

moyen des extincteurs

sans prendre de risque.

INCENDIE

18 ou 112

Déclenchez l'alarme

sonore en actionnant

le boîtier.

EVACUATION

A l'audition du signal

sonore ou sur ordre

d'un responsable.

Dirigez-vous vers les

issues de secours.

Suivez les indications

du guide d'évacuation.

N'utilisez pas les

ascenseurs ni les

monte-charges ou les

escalators s'ils existent.

Dans la fumée

baissez-vous, l'air frais

est près du sol.

Si vous ne pouvez pas

évacuer

(Fumée dans les circulations,...)

Manifestez votre

présence aux fenêtres.

PREVENTION

Il est interdit de fumer,

sauf dans les endroits

prévus à cet effet.

Conservez libres les dégagements

(couloirs, sorties ...)

N'encombrez pas les moyens de

secours.

Ne revenez pas en

arrière sans y avoir été

invité.

Conforme à la norme NF X08-070 du 15 juin 2013.

Réalisation MPI CONCEPTION

Version A

Point de rassemblement :
Route d'Orgerus

78790 SEPTEUIL

01 49 62 09 29

Août 17 - 28529 - MPI_AB - BAT

BON A TIRER




