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1  GENERALITES  

1.1  IDENTITE DES  DEMANDEUR S 
Le Syndicat Intercommunal pour lôalimentation en eau potable de Boinvilliers-Rosay 

et le Syndicat Intercommunal de la Région d'Yvelines pour l'Adduction de l'Eau  ont  

délégué la maîtrise d'ouvrage au  Conseil Départemental  pour la procédure  de 

Déclaration d'Utilité Publique :  

Tableau 1  : Nom et adresse des demandeurs  

 

Nom du demandeur  Adresse  Contact  

Syndicat Intercommunal 

d' alimentation en eau potable 

(SIAEP) de Boinvilliers -Rosay  

SIRET 257 800 557 00015  

Mairie de  Boinvilliers  

11 avenue du Vieux 

Château  

78200 BOINVILLIERS  

Mme AUBEL Giselle, 

Présidente  

01 34 76 30 94  

Syndicat Intercommunal de la 

Région des Yvelines pour 

l'Adduction d'Eau (SIRYAE)  

SIRET 257 800 193 00027  

Mairie de  Behoust  

78910 BEHOUST  

M. PELISSIER Guy, 

Président  

01 34 94 67 71  

 

Le Syndicat Intercommunal dôAlimentation en Eau Potable de Boinvilliers-Flacourt -

Rosay est devenu le Syndicat Intercommunal dôAlimentation en Eau Potable de 

Boinvilliers -Rosay, la commune de Flacourt ayant transféré ses compétences à la 

Communaut® dôAgglom®ration de Mantes en Yvelines depuis cette date. 

 

Tableau 2  : Intermédiaire en charge  du dossier d'enquête publique  

 

Nom du demandeur  Adresse  Contact  

Conseil Départemental  des 

Yvelines (78)  

2, Place André Mignot  

780 12  VERSAILLES Cedex  

Mme POUILLART Christine   

01 39 07 70 38  

 

Tableau 3  : Bureau dô®tude en charge du montage du dossier 

 

Nom du demandeur  Adresse  Contact  

SAFEGE 

15/ 27 rue du Port Parc de 

lôIle 92022 NANTERRE 

CEDEX 

M RIZZA  Jean-Philippe  

01 46 14 73 89  
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1.2  MODE D'EXPLOITATION  
La production et la distribution d'eau pota ble sont gérées  en affermage  :  

Â Par Veolia  Eau pour le compte du SIAEP de Boinvilliers -Rosay ;  

Â Par la SAUR pour le compte du SIRYAE.  

1.3  EMPLACEMENT DES INST ALLATIONS  
Le Syndicat Intercommunal dôAlimentation en Eau Potable de Boinvilliers -Rosay est 

localisé dan s le département des Yvelines, à une cinquante de kilomètres  à l'Ouest 

de Paris.  Il est composé depuis 2013 des  communes de Boinvilliers  et Rosay . Le 

siège du Syndicat est situé en mairie de Boinvilliers (78200 ).  

Le Syndicat Intercommunal de la Région des Yvelines pour l'Adduction d'Eau  

(SIRYAE)  constitue un regroupement de 49 communes et gère la production et la 

distribution de l'Ouest des Yvelines.  Le siège du Syndicat est situé en mairie de 

Behoust (78910).  

Les captage s F1 et F2  se trouve nt  sur la commun e de Rosay , et sont implantés à 

200 m l'un de l'autre.  

Â Le forage F1 appartient au SIAEP de Boinvilliers -Rosay. Le SIRYAE a signé une 

convention avec le Syndicat pour exploiter également cet ouvrage.  

Â Le forage F2 appartient au SIRYAE.  
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Figure 1  : Localisation des forages  

immédiate  
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2  IDENTIFICATION DU PR OJET  

2.1  LOCALISATION ET REFERENCES  DES 

OUVRAGE S 
Les 2 captages d'eau potable F1 et F2 sont localisés sur la commune de Rosay (78), 

à 1  km environ au Sud du centre -bourg.  

Ils se tro uvent à proximité immédiate de la rivière La Vaucouleurs , en rive gauche 

pour F1 et en rive droite pour F2 , et sont implantés à 200  m l'un de l'autre.  

Tableau 4  : Références des forages d'eau potable  

 

Dénomination  N° BSS  

X ( m )  

RGF93 / 

Lambert -93  

Y ( m )  

RGF93 / 

Lambert -93  

Z ( m  NGF )  

Forage Rosay F1  0181 -3X-007  551 209  2 434 840  + 53  

Forage Rosay F2  0181 -3X-00 4 551 329  2 434 600  + 55  

 

2.2  CAPACITE S DE PRODUCTION  
Les informations détaillées concernant les capacités de production de chacu n des 

captages sont présentées dans la pièce n°3, Étude d'environnement .  

On peut retenir :  

Tableau 5  : Capacité s de production  

 

Captage  
Débit 

exploitable  

Débit 

exploité  

Nombre de 

pompes  

Forage Rosay F1  

dont SIAEP Boinvilliers Ros ay  

dont SIRYAE 

2 080  m³/j  

400 m 3/j  

1 680 m 3/j  

10 0 m³/h  

26 m 3/h  

65 m 3/h  

2 

Forage Rosay F2  2 040 m³/j  95 m³/h  2 

 

2.3  COUPE S TECHNIQUE S 
Les coupes techniques des captages F1 et F2 sont disponibles dans la pièce n°3, 

Étude d'environnement.  
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Tableau 6  : Caractéristiques techniques des captages  

 

Captage  Date  Prof .  Nappe captée  Mode de fermeture  

Forage 

Rosay F1  
1958  6 m  

Nappe semi -captive des 

calcaires du Lutétien 

supérieur à moyen  

margelle 20 -30  cm, obturé e 

par deux demi -plaques de 

tôle ci rculaire  

Forage 

Rosay F2  
1974  16,35 m  

Nappe du Lutétien 

inférieur  

margelle 50 cm, obturé e par 

une plaque métallique 

cadenassée  

 

Seule la coupe du forage F2 est disponible :  

 

Figure 2  : Coupe technique du forage F2 (Source  : Archa mbault, 2013)  
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2.4  TRAITEMENT  ET DISTRIBUTION  
Les filières de traitement et distribution sont détaillées dans la pièce n°3, Étude 

d'environnement.  

2.4.1  TRAITEMENT  

Le traitement appliqué aux 2 forages d'eau potable F1 et F2 est une chloration  sur 

la conduite de  refo ulement .  

En outre depuis 2013, une station de traitement des pesticides, avec 2 filtres à 

charbon actif en grains, est présente sur le site du forage Rosay 2.  Elle traite les 

deux eaux des forages F1 et F2.  

2.4.2  DISTRIBUTION  

Â Syndicat de Boinvilliers -Rosay  : le captage de Rosay 1 alimente un réservoir 

semi -enterré de 100 m³, avant la desserte en eau potable des abonnés des 3  

communes  de Rosay, Flacourt et Boinvilliers . Le Syndicat ne possède pas 

d'autre ressource mais il existe des interconnexions avec le réseau du SIR YAE 

et le réseau de Dammartin -en-Serve.  

Â SIRYAE : les 2 forages F1 et F2 permettent le remplissage du château d'eau de 

Saint -Martin -des-Champs, d'une capacité de 2 000 m³.  Le r®seau dôeau potable 

du SIRYAE est maillé et interconnecté  avec les réseaux du Syndicat 

Intercommunal de la V aucouleurs  Rive Droite (SIVRD),  de Lyonnaise des Eaux 

(usines dôAubergenville, de la Chapelle, de Morsang, de Viry),  du SIAEP Jouars -

Pontchartrain  Maurepas et du Syndicat Mixte pour la Gestion du S ervice des 

Eaux de Versailles et Saint -Cloud (SMG SEVESC).  
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Figure 3  : Traitement et stockage de Rosay (source : SIRYAE)  


