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Cadre rèqlementaire et note de calcul

Cadre rèqlementaire
- Code du travail

- Arrêté du 5 août 1992

- lnstruction Technique n" 246 (en partie...)

- Arrêté préfectoral du 06 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux établissements classés sous la
rubrique n" 2714 (entre autre... )

les

- Au moins I exutoire pour 250 m' de superficie à désenfumer

- Surface Utile d'évacuation au moins égale à 2% de la surface du local à désenfumer

- Surface Libre d'amenée d'air au moins égale à la surface géométrique des évacuations de fumée des deux plus
grands cantons, cellule par cellule

- Dimensions maximales d'une cellule de 2000 m,

- Dimensions maximales d'un canton de 1600 m, et 60,00 ml de coté

- Refermeture depuis le sol

- Exutoires à commandes automatique et manuelle

- Présence de Grilles Anti-Chute

Note de calcul

Gellule no 1 - Ganton unique

Evacuation des fumées :

Surface au sol : 1567 m2

Surface utile minimum de I'installation 1567 m2 x2o/o = 31,34 m'

Nous vous proposons la pose de 7 exutoires à étancher ayant une Surface Utile Unitaire(Aa) de 4,55 m. (Surface
Géométrique d'Ouverture Unitaire(Av) de 6,00 m,), soit:

7 x 4,55 m' = 31,85 m' pour 31 ,34 m'nécessaires

Amenées d'air

Surface libre d'amenée d'air au moins égale à la surface géométrique d'evacuation, soit 42,00 m2

Vous disposez de 1 issue de secours et d'une porte de livraison donnant directement sur I'extérieur, pour un total de
21,60 m2, soit un déficit d'amenée d'air de 20,40 m2

Nous vous proposons la pose de 7 appareils d'amenée d'air à vantelles ayant une Surface Libre Unitaire de 3,00 m2,
soit 21,00 m" pour 20,40 m" manquants

Gellule no 2

Evacuation des fumées :

Canton n" 1

Surface au sol :545 m'

Surface utile minimum de I'installation: 545 m'x2Yo = 10,90 m,

Nous vous proposons la pose de I exutoires, trois coiffants ayant une Surface Utile (Aa) Unitaire de 1,50 m, (Surface
Géométrique d'Ouverture (Av) Unitaire de 2,00 m2) et cinq à créer dans la toiture étanchée ayant une Aa de 1,47 m.
(Av de 2,64 m'), soit:

(3 x 1,50 m'z) + (5 x1,47 m")= 11,85 m'?pour 10,90 m'nécessalres



Canton n'2
Surface au sol : 1169 m'

Surface utile minimum de I'installation: 1169 m, x2o/o = 23,38 m,

Nous vous proposons la pose de 16 exutoires, six coiffants ayant une Aa Unitaire de 1,50 m, (Av Unitaire de 2,00 mr)
et dix à créer dans la toiture étanchée ayant une Aa de 1,47 m. (Av de 2,64 m2), soit:

(6 x 1 ,50 m'z) + (10 x 1 ,47 m') = 23,70 m' pour 23,38 m2 nécessaires

Canton n'3
Surface au sol :677 m'

Surface utile minimum de I'installation: 677 m, x2o/o = 13,54 m.
Nous vous proposons la pose de B exutoires, quatre coiffants ayant une Aa unitaire de 1,50 m2 (Av Unitaire de 2,00
m'), deux à créer dans la toiture étanchée ayant une Aa de 2,76 m2 (Av de 4,00 m') et deux à créer dans la toitre en
bac acier ayant une Aa de 1,47 m2 (Av de 2,64 mr) soit:

(4 x 1,50 m2) + (2 x 2,76 m2) + (2 x 1,47) = 14,46 m' pour 13,54 m' nécessaires

Amenées d'air:

Surface libre d'amenée d'air au moins égale à la surface géométrique d'evacuation présente dans les deux plus
grands cantons, soit 59,68 m2

Vous disposez de 3 issues de secours et de 2 portes de livraisons donnant directement sur I'extérieur, pour un total
de 62,17 m2
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Date:
Date de validité

Code client:

DEVIS N. : DE11-30127

14t11t2018
14t02t2019
781 1 935 003

Seryices Centraux

PARIS NORD II- BAT B
69 RUE DE LA BELLE ETOILE
BP 44037 RO/SS Y-EV-FRAIVCE
95912 RO/SSY CHARLES DE GAULLE CEDEX
Tél : 01 48.63.90 92 Fax : 01 48.63.90.89
D E S E N F U MAG E. PAR| S@D E SAU TEL. F R

Adresse risque

EBS ESPERANCE
1O RUE PANAHRD LEVASSOR
ZAC DES CETTONS
78570 CHANTELOUP LES VIGNES
lmplantation : A12010

Suivi commercial : Guillaume DELAHAYE
Agence de Paris Ouest

Objet : Désenfumage - Conformité ICPE

EBS ESPERANCE
ECOPARC DES CETTONS
SECTEUR 1 JAUNE
1O RUE PANHARD LEVASSOR
78570 CHANTELOUP LES VIGNES

A I'attention de Mme LIOTTARD

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous adresser notre proposition commerciale concernant

Exutoires à créer dans l'étancfÉité
Fourniture et pose d'un exutoire < à étancher >, de trémie 200x300 ou
20oil.200 selon la zone concerrÉe, manæuvre pneumatique en
ouverture et en fermeture, avec Grille Anti-Chute et thermodéclencheur,
remplissage PCA (PolyCarbonate Alvéolaire) de l6 mms.
Compris chevêtre de reprise d'effort, ouverture du complexe
multicouche, reprise de l'étanchéité en periphérie de I'exutoire,
évacuation des gravois.

Exutoires coiffant
Fourniture et pose d'un exutoire < coiffant > (posé sur la costière d'un
lanterneau existant), de trémie 100x200, manceuvre pneumatique en
ouverture et en fermeture, costière isolée, avec Grille Anti-Chute et
thermodéclencheur, remplissage PCA (PolyCarbonate Alvéolaire) de

Fourniture et pose d'un exutoire < sur embase polyester > (embase
ayant le même profil que les tôles constituants la couverture), de
trémie 100x200, manæuvre pneumatique en ouverture et en fermeture,
avec Grille Anti-Chute et thermodéclencheur, remplissage PCA
(PolyCarbonate Alvéolaire) de 16 mms.

Amenées d'air
Fourniture et pose d'un appareil d'amenée d'air, à vantelles,
manoeuvre pneumatique ouverture et fermeture (O/F), lames
aluminium plein, isolées, avec thermodéclencheur. Compris chevêtre
vertical, clécoupe du bardage en tôle d'acier, pièces de finition en acier
laque.
Raccordement et essais.

D ES C R I PT I F DES PRES TA T'O'VS

16 mms.

Exutoires sur embases à créer

Prix unìtaire Total HTDésÍgnation Qfé
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DEVIS N": Dl11-3o1zz

1411112018

14102t2019

7811935 003

Servrces Centraux

PARIS NORD II - BAT B
69 RUE DE LA BELLE ETOILE
BP 44037 RO/SSY-EN-FRANCE
95912 RO/SSY CHARLES DE GAULLE CEDEX
Tél : 01.48.63.90.92 Fax : 01.48.63 90.89
D E S E N F U MAG E. PARI S@D E SAUTEL. FR

Adresse risque

EBS ESPERANCE
1O RUE PANAHRD LEVASSOR
ZAC DES CETTONS
78570 CHANTELOUP LES VIGNES
lmplantation : A1201O

Suivi commercial : Guillaume DELAHAYE
Agence de Paris Ouest

Objet : Désenfumage - Conformité ICPE

Date :

Date de validité

Code client:

EBS ESPERANCE
ECOPARC DES CETTONS
SECTEUR 1 JAUNE
1O RUE PANHARD LEVASSOR
78570 CHANTELOUP LES VIGNES

A l'attention de Mme LIOTTARD

Asservissement pneumatique
Fourniture et pose d'un asservissement pneumatique ouverture et
fermeture (O/F) de type < BiZone >> (BZ: deux réseaux d'ouverture
séparés et 1 réseau de fermeture commun - Obligatoire au-delà de
500 m'z), comprenant 1 armoire de commande pneumatiqu e OlF, BZ
avec bouteilles de CG en service et en réserve, 1 réseau
pneumatique en tube de cuivre de 416 agrafê à la charpente et sous
protection nÉcanique au départ du boîtier de commande,
raccordement aux exutoires, essais.
Compris plan de positionnemenVcantonnement sur chaque boîtier de
commande.

Cantonnement
Fourniture et pose d'un écran de cantonnement réalisé en tôles
d'acier galvanisé, entre les cantons 2 et 3 de la cellule n' 2.

Rallongement de lécran existant en tôle d'acier läqué, entre les
cantons 1 et2 de la cellule n' 2

349901 0

349901 0

349901 0

349901 0

349901 0

Asseryrssemenfs
Cellule I
Cellule2/Cantonl
Cellule2lCanlon2
Cellule2/Canton3

349901 0

349901 0

349901 0

349901 0

34990r 0

349901 0

Exutoires
A étancher Cellule 1

A étancher Cellule 2/Canton 3

Coiffant cellule 2

Sur embase Cellule 2

Amenéesd'air
Vantelle en façade Cellule 1

Cantonnement

Rallongement Cellule 2

Création Cellule 2
1

1

7UN

UN

UN

7UN
2UN

13 UN

17 UN

1UN
1UN
1UN
1UN

3 600,00

3 050,00

2750,00

1720,00

1 950,00

2 840,00

2 840,00

4140,00

2 490,00

1420,00

3 350,00

21 350,00

5 500,00

22 360,00

33 150,00

2 840,00

2 840,00

4140,00

2 490,00

25 200,00

1420,00

3 350,00

Prix unitaire Total HTDésignation Qré
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Date :

Date de val¡d¡té

Code client:

DEVIS N" : DE11-30127

14t11t2018
141O2t2019

781 1935 003

Servrces Centraux

PARIS NORD II- BAT B
69 RUE DE LA BELLE ETOILE
B P 44037 RO/SSY-E/V-FRANCE
95972 RO/SSY CHARLES DE GAULLE CEDEX
Tél : 01.48.63.90.92 Fax : 01.48.63.90 89
D E S E N F U MAG E. PA Rt S@D E SA U TEL. F R

Adresse risque

EBS ESPERANCE
1O RUE PANAHRD LEVASSOR
ZAC DES CETTONS
78570 CHANTELOUP LES VIGNES
lmplantation : A12010

Suivi commercial : Guillaume DELAHAYE
Agence de Paris Ouest

Objet : Désenfumage - Conformité ICPE

EBS ESPERANCE
ECOPARC DES CETTONS
SECTEUR,I JAUNE
IO RUE PANHARD LEVASSOR
78570 CHANTELOUP LES VIGNES

A I'attention de Mme LIOTTARD

Le matériel installé est conforme aux normes en v¡gueur :

- Exutoires de fumée : Norme EN 121012 relative aux DENFC
(Dispositif d'Evacuation Naturelle de FunÉe et de Chaleur)
- Boîtiers de commandes: Norme NFS 61938
- Bouteilles de CG : Norme NFS 61939

Commentaires:
- Cette offre concerne la réalisation de I'ensemble des prestations en
une seule intervention. Le découpage en plusieurs tranches
nécessitera le chiffrage de plusvalues
- Travaux réalisés pendant les heures ouvrées
- Délai à réception de commande : 8 semaines
- Protection de votre outil de travail et/ou du matériel entreposé, à votre
charge

Prix unitaire Total HTDésignation Qté

Condition de règlement: CHQ60

Bon pour accord client (signature, date et cachet) TotalHT 124 640,00 EUR

Nous demeurons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et,

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos sentiments les plus dévotÉs.

Gilles CORNIER

Edité le 1411112018 à 16:05:08 par GCORN créé par GCORN Page 3 sur 3
En pa$ant @mmande, le cl¡ent déclãre avo¡r pris ænnai$ance des cond¡tions générales de vente d¡sponibles surww desaulel fr el les aæepler sans réseñe
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Extraits de fiches techniques

CNMlS
N ISPOSITIFS
DE COMMANDES
POUR SYSTÈMES

E SÉCURFÉ INCENDIE

PÍêsenbt¡on avec
porle et cadre.tube

Exutoire à "Etancher". manoeuvre pneumatique en Ouverture et en Fermeture

t7

Hexasteel DoP Eco en position de sécurité

Exutoire coiffant tvpe "Réhausse". manoeuvre pneumatique en Ouverture et en Fermeture

DENFC certifìé co rme à la norme NF EN l2tol-2
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"Sur en Ouvertu

D E "i F:,i.,'1! n a ¡ u. Íl nt I n e u :r'gl i q.jÉ rJ esi in e
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de tLìrs t!p'Ê:r de bålrr7ren:s

C€

Vantelle d'amenée d'air en façade. manoeuvre pneumatique en Ouverture et en Fermeture

r DEIIFC {Dispæitif d'Evacuation Naturelle de Fumées

et de Chaleuri cerlilié l,lF EN 
'1210'l-2 

et NFS 61 937-l
r Résistance aux chocs 900 Joules.

r Clas-se fiabilitÉ : Re 1 et Re'10000.

¡ Perlormance aéraulique : 0.62

0336 61 937-1

Ecran de cantonement en tôle d'acier qalvanisé, nervurée


